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1 主题内容与适用范围 

    本标准规定了静电安全专业领域使用的基本术语。 

    本标准适用于与本专业领域有关的各类标准的制定，技术文件的编制，专业手 册、教材、书刊的编写和翻译。 

2 引用标准 

    GB 6951 轻质油品装油安全油面电位值 

    GB 12014 防静电服及其测试方法 

    GB 12158 静电事故预防通则 

3 基本概念 

3.1 静电 static electricity 

    对观测者处于相对静止的电荷。 

3.2静电场 electrostatic field 

    静电荷在其周围空间所激发的电场。它不随时间变化，是一种特殊的物质，其 最基本的特征是对位于该场中的其他电荷施以作用力。 

3.3 电势 potential 

    静电场中某点的电势值等于把单位正电荷从该点移至参考点处静电场力所作 的功，它亦等于单位正电荷在该点的静电势能。电势的单位与电势差的单位相同， 均为伏特。 

    同义词：电位 

3.4 电场强度 electric field strength 

    描述静电场对位于场中的电荷具有作用力这一基本性质和方向的物理量。静电 场中任一点电场强度的大小和方向与单位正电荷在该点所受的作用力均同。电场强 度的单位为牛［顿］/库［仑］(N/C)，或伏［特］/米(V/m)。 

3.5 静电感应 electrostatic induction 

    在静电场影响下引起导体上电荷重新分布，并在其表面产生电荷的现象。 

3.6 库仑定律 coulomb's law 

    表示两静止点电荷间相互作用力的定律。其作用力的大小与两点电荷的电荷量 的乘积成正比，而与它们的距离的平方成反比。力的方向沿着两个点电荷的连线， 同性电荷间为斥力，异性电荷间为吸力。 

3.7 静电力 electrostatic force 

    由于带电体的静电场作用，使其附近的带电体受到的电的作用力。 

3.8 静电现象 electrostatic phenomenon 

    由于带电体的静电场作用而引起的静电放电、静电感应、介质极化以及静电力 作用等诸物理现象的统称。 

3.9 导体电容 capacitance of a conductor 

    导体的电荷与其电位的比值为一常数，该比值常数即为导体的电容。它表征导 体容纳电荷的能力。 

    电容的单位为法［拉］(F) 

3.10 电荷 electric charge 

    组成实物的某些基本粒子(如质子和电子等)所具有的固有属性之一。电荷有两 种，即正电荷和负电荷。两静电荷之间存在相互作用，同性电荷相斥，异性电荷相 吸。电荷的单位为库［仑］(C)。 

3.11 电量 electric quantity 

    电荷的数量，其单位为库［仑］(C)。 

3.12 电荷密度 charge density 

    电荷分布疏密程度的量度。 

3.13 体电荷密度 volume charge density 

    带电体单位体积内所包含的电量。 

3.14 面电荷密度 surface charge density 

    带电体单位面积上所包含的电量。 

3.15 线电荷密度 linear charge density 

    带电体单位长度上所包含的电量。 

3.16 质量电荷密度 charge density of mass 

    物质的单位质量所带的电荷量。 

    同义词：荷质比 

3.17 电介质 dielectric 

    电绝缘体的学名。系能在外电场的作用下发生极化的一大类物质。 

3.18 电介质极化 dielectric polarization 

    呈电中性状态的电介质，在外电场的作用下，其表面或内部出现正、负束缚电 荷的现象。 

3.19 束缚电荷 bound charge 

    存在于物质内部，在通常的外电场作用下仅能在一个原子或分子的范围内作微 小位移的正负电荷。 

3.20 极化电荷 polarization charge 

    由于电介质极化而在其表面或内部出现的束缚电荷。极化电荷也能激发电场。 

3.21 自由电荷 free charge 

    存在于物质内部，在通常的外电场作用下能够自由运动的正负电荷。 

3.22 真空电容率 permittivity of free space 

    在国际单位制下，在库仑定律的公式中引入的一个有量纲的常量，常用ε0表 示。ε0也等于真空中电场的电位移D与电场强度E之比，即[image: image1.wmf]e
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    同义词：真空介电常数 

3.23 绝对电容率 permittivity;dielectric constant 

    描述电介质极化性能的物理量。其与电场强度之乘积等于电位移［电通密度］， 即εE=D。 

3.24 相对电容率 relative permittivity;dielectric constant 

    一种介质的电容率ε与真空的电容率ε0之比，即[image: image2.wmf]e
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    同义词：介电常数 

3.25 电导率 conductivity 

    表征材料导电性能的物理量。其与电场强度之乘积等于传导电流密度，即 σＥ=j。 

    电导率的单位为西［门子］/米(S/m)。 

3.26 静止电导率 stationary conductivity 

    绝缘性液体在静止的、不带电状态下的电导率。 

3.27 有效电导率 effective conductivity 

    绝缘性液体带电后的电导率。 

3.28 电阻率 resistivity 

    表征材料导电性能的物理量，其倒数为电导率。电阻率的单位为欧［姆］·米 (Ω·m)。 

3.29 表面电阻率 surface resistivity 

    表征物体表面导电性能的物理量。它是正方形材料两对边间的电阻值，与物体 厚度及正方形大小无关，其单位为欧［姆］(Ω)。 

3.30 体积电阻率 volume resistivity 

    表征物体内导电性能的物理量。它是单位横截面积、单位长度上材料的电阻 值，其单位为欧［姆］·米(Ω·m)。 

3.31 电中性体 electric neutral body 

    在常态下，正负电荷数量相等(即电荷代数和为零)，对外界不显示电的特性的 物体或系统。 

3.32 带电体 electrified body 

    正负电荷数量不相等，对外界显示电的特性的物体或系统。 

3.33 带电体上的电荷 charge on a charged body 

    一个带电体中，正极性的电荷的总量与负极性的电荷的总量之代数和。 

3.34 带电区 electrified area 

    带电体上积聚静电的部位。 

4 静电起电、积聚和消散 

4.1 静电起电 electrostatic electrification 

    由于物体的接触分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等原因，使物体 正负电荷失去平衡或电荷分布不均，而在宏观上呈现带电的过程。 

4.2 摩擦起电 triboelectrification 

    用摩擦的方法使物体带电的过程。 

4.3 流动起电 streaming electrification 

    液体类物质与固体类物质接触时，在接触界面形成整体为电中性的偶电层。当 此两相物质作相对运动时，由于偶电层被分离，电中性受到破坏而出现的带电过 程。 

4.4 剥离起电 stripping electrification 

    剥离两个紧密结合的物体时引起正负电荷分离而使两物体分别带电的过程。 

4.5 喷射起电 injection electrification 

    固体、粉体、液体和气体类物质从小截面喷嘴高速喷射时，由于微粒与喷嘴和 空气发生迅速摩擦而使喷嘴和喷射物分别带电的过程。 

4.6 吸附起电 attached electrification 

    物体由于吸附场所中的带电微粒而使之产生静电的过程。 

4.7 沉降起电 sedimentation electrification 

    相互混合、接触的各种固体微粒、液体、气体，由于比重差异发生沉降，使在 不同物质交界面上形成的偶电层发生正负电荷分离而产生静电的过程。 

4.8 溅泼起电 splash electrification 

    溅泼液体时，微小的非湿润液滴落在物体表面并在其界面产生偶电层。由于液 滴的惯性滚动而发生电荷分离，使液滴及物体分别带上不同符号电荷的过程。 

4.9 喷雾起电 spray electrification 

    喷射在空间的液体类物质由于扩散和分离，使之形成许多微小液雾和新的界 面，当此偶电层被分离时而产生静电的过程。 

4.10 感应起电 induced electrificaion 

    利用静电感应原理，使导体带电的过程。 

4.11 破裂起电 crack electrification 

    物体破裂时发生电荷分离，由于正负电荷平衡受到破坏而产生静电的过程。 

4.12 碰撞起电 collision electrification 

    粉体类物体由于粒子与粒子或粒子与固体之间发生碰撞，形成快速的接触分离 而产生静电的过程。 

4.13 滴下起电 dropping electrification 

    当附着在器壁等固体表面上的珠状液体逐渐增大，由于自重形成液滴，致在坠 落脱离时而产生静电的过程。 

4.14 极化起电 polarized electrification 

    在外电场作用下，由于介质极化而使其界面出现束缚电荷的过程。 

4.15 静电起电序列 electrostatic electrification series 

    根据两种物质相互接触时产生静电的极性，将各种物质依次排成的序列(根据 这个序列，前后两种物质接触时，前者带正电，后者带负电)。 

4.16 功函数 work function 

    一个电子从金属或半导体表面逸出时克服势垒所必须作的功。 

    同义词：逸出功 

4.17 接触电位差 contact potential difference 

    两种媒质界面或两种不同种类材料接触面间，在没有传导电流的情况下所呈现 的电位差。 

4.18 偶电荷层 electrical double layer;double-electric layer 

    两种物质接触时，由于电荷迁移而达到动态平衡时，在界面上产生的大小相 等、符号相反的两层电荷。 

4.19 沉降电位差 sedimentation potential difference 

    当悬浮于液体中的微粒沉降时，产生沉降起电，使容器内液体的上下部分分别 带上异号电荷而形成的电位差。 

4.20 流动电流 streaming current 

    在流动的液体中，由随液体而流动的电荷所形成的电流。 

4.21 固定电荷层 inner helmholtz layer 

    在固体-液体类接触界面所形成的偶电层中，紧密吸附于固体表面、与固体表 面约一个分子直径距离，且不随液体流动的极薄的电荷层。 

4.22 扩散电荷层 diffuse layer 

    在固体-液体类接触界面所形成的偶电层中，深入液体内部具有扩散性分布， 且随液体流动而移动的一种电荷层。 

4.23 ζ电压 electrokinetic voltage 

    在固体-液体类接触界面所形成的偶电层中，固定电荷层与扩散电荷层之间的 电位差。 

4.24 静电积聚 electrostatic accumulation 

    由于某种起电因素使物体上静电起电的速率超过静电消散的速率而在其上呈 现静电荷的积累过程。 

4.25 静电中和 electrostatic neutralization 

    带电体上的电荷由于与其内部或外部相反符号的电荷(电子或离子)的复合而使 之部分或全部消失的过程。 

4.26 静电泄漏 electrostatic leakage 

    带电体上的电荷通过带电体自身或其他物体等途径向大地传导而使之部分或 全部消失的过程。 

4.27 泄漏电流 leakage current 

    指带电体上的电荷通过各种泄漏途径向大地泄漏的电流。 

4.28 电荷弛豫时间 relaxation time of charge 

    带电体上的电荷(或电位)消散(或下降)至其初始值的1/e时所需要的时间。 

4.29 静电消散 electrostatic dissipation 〔decay〕 

    带电体上的电荷由于静电中和、静电泄漏、静电放电而使之部分或全部消失的 过程。 

4.30 电荷半值时间 halfvalue time of charge 

    带电体上的电荷(或电位)消散(或下降)至其初始值的一半时所需要的时间。 

    同义词：电荷半衰期 

4.31 静电静置时间 time of repose;time of rest 

    在有静电危险的场所进行生产时，由设备停止操作到物料(通常为液体)所带静 电消散至安全值以下，允许进行下一步操作所需要的时间间隔。 

5 静电放电现象 

5.1 静电放电 electrostatic discharge 

    当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时，因介质产生电离而使带 电体上的电荷部分或全部消失的现象。 

5.2 电离 ionization 

    中性原子或分子由于外界作用使其分离成正离子和负离子的过程。 

5.3 离子电流 ionic current 

    由于离子的定向移动而呈现的电流。 

5.4 气体导电 gas conduction 

    电离气体传导电流的过程。 

5.5 尖端放电 discharge at sharp point 

    在带电导体曲率半径很小处所发生的放电现象。 

5.6 电晕放电 corona discharge 

    发生在不均匀的、场强很高的电场中的辉光放电。电晕放电时，在电极周围有 微弱发光的电晕层。 

5.7 辉光放电 glow discharge 

    当电场强度达到气体的放电场强时，在气体中以发光形式出现的电传导现象。 此时，没有大的嘶声或噪声，也没有显著的发热或电极的蒸发。 

5.8刷形放电 brush discharge 

    指发生于带电量大的绝缘体与导体之间空气介质中的一种放电形式。该放电形 式放电通道不集中，呈分枝状。 

5.9 火花放电 spark discharge 

    由于分隔两电极间的空气或其他电介质材料突然被击穿，使电流急剧上升，电 压急剧下降，引起带有瞬间闪光、并有集中通道的短暂放电现象。 

5.10 沿面放电 discharge over the surface;surface discharge 

    当带静电的物体接近接地体而在两者间发生放电时，沿带电体表面产生的发光 放电。 

5.11 传播型刷形放电 brush discharge with propagation form 

    在高速起电场所及静电非导体背面衬有接地导体的情况下，在静电非导体上所 发生的放电能量集中、引燃能力强，并带有声光特征的一种放电。 

5.12 火花间隙 spark gap 

    一种含有两个或多个电极，用以在特定情况下产生火花放电的间隙。 

5.13 静电放电能量 electrostatic discharge energy 

    带电体所形成的静电场，通过静电放电所释放出来的总能量。 

5.14 电介质击穿 dielectric breakdown 

    固体、液体、气体介质及其组合介质在高电场作用下，其介电性能迅速丧失而 引起导电的跃变现象。此时，其电极间的电压迅速下降到零或接近于零。 

    注：气体、液体介质击穿后，如切断电压作用，介质可恢复其耐电强度。 

5.15 对地电压 voltage to earth 

    带电体与大地之间的电位差。 

5.16 击穿电压 breakdown voltage 

    使电介质击穿的最低电压。 

5.17 击穿电场强度 breakdown electric field strength 

    与击穿电压相应的场强称击穿电场强度(简称“击穿强度”)。 

5.18 电晕风 coron wind 

    电晕放电时，由于电场力的作用，使空气电离产生的离子飞离电极并带动中性 分子而形成的气流。 

5.19 电磁危害 electromagnetic hazard 

    由于静电放电产生的电磁辐射而对电子元器件及仪器所产生的有害影响。 

5.20 静电斑 static mark 

    由于发生静电放电，使固体介质表面显现出的放射状痕迹。 

5.21 静电噪声 electrostatic noise 

    由于静电放电产生的电磁波辐射而对电子装置、通信设施等产生的电磁干扰。 

6 材料及制品 

6.1 静电导体 static conductor 

    一种具有较低的电阻率，除非使它与地绝缘，否则其上难于积聚静电荷的材 料。 

6.2 静电非导体 static non-conductor 

    一种具有很高的电阻率，因此能在其上积聚足够数量的静电荷而引起各种静电 现象的材料。 

6.3 静电亚导体 static sub-conductor 

    一种电阻率(或电导率)介于静电导体和静电非导体两者之间的材料。 

6.4 导静电材料 static conductive material 

    指金属和碳等电导率大的材料，以及用其他方法(如在绝缘材料中掺入导电材 料等)使物体具有导静电性能的材料。 

6.5 导电纤维 conductive fibre 

    全部或部分使用金属或导电性有机物以及防静电剂等导电材料或亚导电材料 制成的纤维的统称。 

6.6 防静电纤维 anti-static fibre 

    采用物理、化学或物理化学方法及工艺制作，使之满足导静电要求的一类纤维 (如材料中加入防静电剂或经抗静电剂处理所制作生产的纤维)的统称。 

6.7 导静电橡胶 static conductive rubber 

    为了使橡胶材料(或制品)的电阻率能满足导除静电的要求，在生产工艺中采用 某种措施(如掺入导电材料)而制成的橡胶。 

6.8 导静电塑料 static conductive plastics 

    为了使塑料材料(或制品)的电阻率能满足导除静电的要求，在生产工艺中采用 某种措施(如掺入导电材料)而制成的塑料。 

6.9 导静电地面 static conductive floor 

    由电阻率小的材料制成，旨在提供静电泄漏途径的地面。 

6.10 导静电涂料 static conductive paint 

    涂覆在物体表面，能形成牢固附着的连续薄膜，并能导除积聚其上电荷的一种 涂料。 

6.11 导静电垫 static conductive cushion 

    为了防止人体及地面上的金属物体的静电带电，用某种导电材料制成的导电良 好的垫子。 

6.12 亲水性绝缘材料 hydrophilic insulant 

    一种在空气中能吸附水分而在其表面形成水膜的绝缘材料。 

6.13 防静电织物 anti-static fabric 

    通过某种工艺方法，使纤维表面电阻率降低，从而形成或生产出的一种具有防 止静电积聚的织物。 

6.14 防静电服 anti-static clothing 

    为了防止人体和衣物的静电积聚，用防静电织物为面料而缝制的工作服。 

6.15 防静电鞋 anti-static shoes 

    鞋底用电阻值为5.0×104～1.0×108Ω的防静电材料制作，不仅能及时消除 人体静电积聚，且能钝化触及250V以下电源电击伤害的防护鞋。 

6.16 导电鞋 conductive shoes 

    具有良好的导电性能，鞋底电阻值不大于1.5×105Ω，能在短时间内消除人 体静电积聚，但只能用于没有电击危险场所的防护鞋。 

6.17 防静电剂 anti-static additive 

    加入物体中或涂敷于物体表面以提高其电导率，使之不能积聚危险的静电，且 不影响该物体其他性能的物质。 

7 静电安全及灾害预防 

7.1 静电安全 electrostatic safety 

    指在生产过程及各种环境(系统)中，不发生由于静电现象而导致人的伤害、设 备损坏或财产损失的状况和条件。 

7.2 静电安全工程技术 engineering and technology for static safety 

    指为消除和防止静电灾害与事故而采取的各种技术方法或防护措施。 

7.3 静电危害 electrostatic hazards 

    指由于某种静电现象的作用或影响而存在着人员伤亡、财产损失或环境(系统) 受到破坏的一种现实的或潜在的状态与条件的统称。 

7.4 静电故障 electrostatic accident 

    由于某种静电现象的作用，导致生产系统、设备、工艺过程、材料、产品等发 生故障、损害(如生产率下降、产品质量不良，以至失效、破坏等)的现象或事件。 

7.5 静电灾害 electrostatic disaster 

    由于静电放电而导致发生财产损失或人员伤亡的危害、损害的现象或意外事件 (如火灾、爆炸、静电电击以及由此而造成的二次事故等。) 

7.6 二次事故 secondary accident 

    由于静电电击使人体失去平衡，导致人员由高空坠落或触及其他障碍物而引起 的伤害；或造成已存在的火灾、爆炸的后果进一步扩大等危害的现象或事件。 

7.7 静电电击 electrostatic shock 

    由于带电体向人体，或带静电的人体向接地的导体，以及人体相互间发生静电 放电，其所产生的瞬间冲击电流通过人体而引起的病理生理效应。 

7.8 人体静电 static electricity on human body 

    人体由于自身行动或与其他的带电物体相接触或相接近而在人体上产生并积 聚的静电。 

7.9 人体电容 capacitance of human body 

    与人体位置、人体姿势、鞋和地面及其他客体等因素有关的人体对地或对其他 客体所构成的电容。 

7.10 人体电阻 resistance of human body 

    人的体内电阻与皮肤电阻之总和。 

7.11 人体静电接地 static earthing of human body 

    通过使用导电垫、导电地面、导电鞋或其他各种接地用具使人体与大地保持静 电导通状态的措施。 

7.12 接地 earthing 

    物体通过导电、防静电材料或防静电制品与大地在电气上作可靠连接，使静电 导体与大地的电位接近，给静电亚导体提供泄漏电荷的通道。 

7.13 连接 connection 

    将彼此间没有良好导电通路的物体进行导电性连接，使相互间大体上处于相同 电位的措施。 

7.14 静电接地系统 electrostatic earthing system 

    带电体上的电荷向大地泄漏、消散的外界导出通道。 

7.15 静电屏蔽 electrostatic shielding 

    为了避免外界静电场对带电体或非带电体的影响，或者为了避免带电体的静电 场对外界的影响，把带电体或非带电体置于接地的封闭或近乎封闭的金属外壳或金 属栅网内的措施。 

7.16 直接静电接地 direct static earthing 

    通过金属导体使物体接地的一种接地方式。 

7.17 间接静电接地 indirect static earthing 

    通过非金属导电材料或防静电材料以及防静电制品使物体接地的一种接地方 式。 

7.18 接地体 earthing electrode 

    埋入大地以便与大地有良好接触的导体或几个导体的组合。 

7.19 静电接地电阻 earthing resistance of static electricity 

    指静电接地系统的对地电阻。 

    直接静电接地电阻为接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。间 接静电接地电阻为被接地物体的接地极与大地之间的总电阻，主要由导电、防静电 材料或防静电制品的电阻决定。 

7.20 静电泄漏电阻 leakage resistance of static electricity 

    物体在不带电的情况下，物体的被测点对大地的总电阻。 

7.21 静电泄漏通道 channel of electrostatic leakage 

    带电区的静电荷通过带电体内部或表面而使之泄漏的途径。 

7.22 静电消除器 electrostatic eliminator 

    能产生为消除带电体上的电荷所必要的正负离子的设备或装置的统称。 

7.23 放射性静电消除器 radioactive static eliminator 

    利用放射性同位素产生的射线，使周围空气电离成正负离子，以中和积聚在带 电体上的表面异性电荷的一种静电消除装置。 

7.24 离子化静电消除器 ionizing static eliminator 

    凡利用空气电离以产生为中和带电体上的表面异性电荷所必须的正负离子的 各种型式静电消除装置的统称。 

7.25 外加电源式静电消除器 electrostatic eliminator by applied power supply 

    利用外加电源能量使电极发生电晕放电，从而产生为中和带电体上的表面异性 电荷所必须的正负离子的一种静电消除装置。 

7.26 自感应式静电消除器 electrostatic eliminator by self inductance 

    利用带电体自身的静电能量感应于电晕电极，藉此电晕放电而产生正负离子， 以中和原带电体上的表面异性电荷的一种静电消除装置。 

7.27 缓和器 relaxation chamber 

    为使管中流动的带电液体减缓流速，以便充分泄漏电荷，使其衰减到安全范围 值内而在管路系统中装设的粗径管段或缓和贮罐类装置。 

7.28 增湿 humidification 

    增加空气相对湿度，藉以提高设备、材质的表面电导率，从而防止静电积聚的 一种增泄措施。 

7.29 静电点火源 electrostatic igniting source 

    能引起爆炸性混合物燃烧或爆炸的静电点燃能源。 

7.30 点火能 ignition energy 

    在一定条件下，点燃某一物质所需的能量。 

7.31 最小点火能 minimum ignition energy 

    在常温常压下，影响物质点燃的各种因素均处于最敏感的条件下，点燃该物质 所需的最小能量。 

7.32 引火火花 incendive sparks 

    能释放足够的能量来引燃可燃性混合物的火花。 

7.33 非引火火花 non-incendive sparks 

    不能释放足够的能量来引燃可燃性混合物的火花。 

7.34 本质安全电路 intrinsically safe circuit 

    在规定的试验条件下，正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均 不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。 

7.35 爆炸极限 limit of explosion 

    由外界火源可引起可燃性气体或蒸汽、可燃性粉尘与空气所形成的混合物发生 爆炸的浓度界限，称爆炸浓度极限，简称爆炸极限。 

    可能发生爆炸的最低浓度称爆炸下限；可能发生爆炸的最高浓度称爆炸上限。 

7.36 静电危险场所 area of electrostatic hazards 

    空间存在可由静电引爆的爆炸性混合物，或对其进行直接加工、处理和操作等 工艺作业场所的统称。 
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